
 

                                                           2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

ЕЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

НА ПЕРИОД 2019 – 2034  

 
 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ГЛАВА 3 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЕЛЕНИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Глава 3. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЕЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ) ................................................................................... 3 

Общие положения................................................................................................................... 3 

Отладка и калибровка электронной модели ............................................................................ 3 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ 

ПОСЕЛКА ЕЛЕНИНКА И КОТЕЛЬНОЙ ПОСЕЛКА НОВОКАОЛИНОВЫЙ ......................... 5 

 



Глава 3. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

3 
 3 

ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЕЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ) 

Общие положения 

В настоящем приложении приводится описание разработанной электронной модели 

системы теплоснабжения Еленинского сельского поселения и результаты выполненных на 

модели гидравлических расчетов по существующему состоянию системы теплоснабжения.  

 

Отладка и калибровка электронной модели 

 

С целью обеспечения соответствия гидравлических режимов, моделируемых в ЭМ, 

фактическим параметрам базового отопительного периода разработки схемы 

теплоснабжения, были выполнены следующие процедуры: 

 отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок 

в исходных данных; 

 калибровка модели с целью достижения соответствия расчетных параметров 

модели фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы 

теплоснабжения (расходы, давления воды в подающих и обратных трубопроводах 

системы теплоснабжения для определенных расчетных режимов).  

Калибровка модели - процесс идентификации и тонкой настройки наборов 

исходных данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение 

результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных 

реперных узлах системы теплоснабжения. Для организации процесса калибровки 

электронной модели выбираются реперные узлы в каждой из систем теплоснабжения, 

такие как: выводной коллектор на источнике, тепловые камеры, насосные станции, 

ЦТП, ИТП, по которым имеются фактические данные по расходам теплоносителя и 

располагаемым напорам за период, когда расходы теплоносителя были максимально 

приближены к номинальным. Для калибровки созданной модели используют большой 

набор встроенных инструментариев. 

Одним из незаменимых инструментов при калибровке гидравлической модели 

тепловой сети является пьезометрический график, поскольку графическая 

интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и 
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количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, 

чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной 

тепловой сети в эксплуатации. 

Также для выполнения калибровки используют сгенерированные отчеты и 

справки об объектах из созданной базы данных, а также графическое представление 

параметров теплоносителя, среди которых можно выделить: 

 результаты гидравлического расчета по участкам вдоль пути (данный отчет, 

представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического 

расчета системы теплоснабжения вдоль выделенного пути); 

 расчетные параметры участков тепловых сетей и характеристики у 

потребителей (позволяют выполнить анализ гидравлического расчета всей системы 

теплоснабжения, проанализировать гидравлические параметры по конкретному 

потребителю); 

 специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик 

гидравлического режима (данные режимы позволяют анализировать всю систему 

теплоснабжения по следующим параметрам: скорости, давлениям в подающей или 

обратной магистрали, удельным потерям напора на участках и т.п.); 

 графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или 

участков тепловой сети по некоторому критерию, например: потребители с 

превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" 

задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением 

заданной скорости потока, и т.п.); 

 расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих 

направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали (данный 

режим позволяет анализировать движение теплоносителя по подающей или обратной 

магистрали); 

 отображение семантической информации на карте. 

Параллельно работе с вышеописанным инструментарием проводится 

корректировка изначально введенных данных по  шероховатости трубопроводов, 

значениям местных сопротивлений, состоянию ЗРА  и пр. с целью получения 

максимального соответствия параметров расчетной модели с фактическими 

параметрами систем теплоснабжения. Процесс калибровки - один из самых сложных 
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процессов при разработке модели, в каждом отдельном случае производится с 

помощью различных функций системы, описание которых не является целью данного 

отчета.   

В связи с тем, что данные по фактическим показателям гидравлических режимов 

(расход, давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах) были 

предоставлены только по приборам учета на выходных коллекторах источников, 

калибровка выполнялась именно по этим параметрам. 

Следует отметить, что в качестве исходных данных по существующим 

гидравлическим режимам были предоставлены следующие сведения (замеры на 

выходных коллекторах котельных): 

Давление в подающем и обратном трубопроводах; 

Температура в подающем и обратном трубопроводах.  

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ 

ПОСЕЛКА ЕЛЕНИНКА И КОТЕЛЬНОЙ ПОСЕЛКА НОВОКАОЛИНОВЫЙ 

 

Гидравлический расчет существующих тепловых сетей производился с помощью 

программного комплекса ГИС «Zulu» для каждого вывода котельной и до самого 

удаленного потребителя (обобщенного потребителя), или до потребителя с наихудшими 

параметрами с целью определения величины располагаемого напора на конечных 

потребителях. 

Результаты выполненных гидравлических расчетов (графическое отображение пути 

теплоносителя, расчетные таблицы, пьезометрические графики) для каждого вывода 

котельной представлены ниже. 
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Рисунок 1-1.  Схема тепловых сетей от котельной поселка Еленинка 
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Рисунок 1-2.  Схема тепловых сетей от котельной поселка Новокаолиновый 
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Рисунок 1-3. Путь для построения пьезометрического графика, при реконструкции тепловых сетей с изменением диаметров 
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Рисунок 1-3. Пьезометрический график от котельной п.Еленинка, без проведения реконструкции тепловых сетей 
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Рисунок 1-4. Пьезометрический график от котельной п.Еленинка, с учетом проведения реконструкции тепловых сетей 
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Таблица 1. Данные по потребителям тепловой энергии Еленинского сельского поселения 

 

Адрес 

узла 

ввода 

Расчет

ная 

нагруз

ка на 

отопле

ние, 

Гкал/ч 

Расчет

ная 

темп. 

воды 

на 

выход

е из 

СО,°C 

Расчет

ная 

темп. 

воды 

на 

входе 

в 

СО,°C 

Расчет

ная 

темп. 

внутре

ннего 

воздух

а для 

СО,°C 

Расход 

сетево

й воды 

на СО, 

т/ч 

Диамет

р 

шайбы 

на под. 

тр-де 

перед 

СО, мм 

Количес

тво 

шайб на 

под. тр-

де перед 

СО, шт 

Диамет

р 

шайбы 

на обр. 

тр-де 

после 

СО, мм 

Количес

тво 

шайб на 

обр. тр-

де после 

СО, шт 

Потеpи 

напоpа 

на 

шайбе 

под.тp-

да 

пеpед 

СО, м 

Потеpи 

напоpа 

на 

шайбе 

обp.тp-

да 

после 

СО, м 

Расход 

сетевой 

воды на 

СО 

после 

наладки, 

т/ч 

Распола

гаемый 

напоp на 

вводе 

потpеби

теля, м 

Давле

ние в 

подаю

щем 

трубоп

роводе

, м 

Давление 

в 

обратном 

трубопро

воде, м 

Потребители от котельной п.Еленинка 
ул. 

Будако

вой, 

д.35 0,048 70 95 18 1,92 9,004 1 0 0 5,608 0 1,92 7,608 19,8 12,19 

ул. 

Бердни

ковой, 

д.30 0,007 70 95 20 0,28 3,433 1 0 0 5,645 0 0,28 7,646 21,81 14,17 

ул. 

Бердни

ковой, 

д.36 0,022 70 95 20 0,88 6,119 1 0 0 5,525 0 0,88 7,525 21,75 14,23 

ул. 

Будако

вой, 

д.32 0,001 70 95 20 0,04 3,024 1 0 0 7,5 0 0,04 9,5 17,75 8,25 

ул. 

Бердни

ковой, 

д.36а 0,01 70 95 20 0,4 4,131 1 0 0 5,495 0 0,4 7,496 21,74 14,24 

ул. 

Бердни

ковой, 

д.38 0,01 70 95 20 0,4 4,151 1 0 0 5,388 0 0,4 7,388 21,68 14,3 
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ул. 

Будако

вой, 

д.33А 0,004 70 95 20 0,16 3,765 3 0 0 7,595 0 0,16 9,595 17,8 8,2 

ул. 

Бердни

ковой, 

д.42 0,007 70 95 20 0,28 3,485 1 0 0 5,315 0 0,28 7,315 21,65 14,33 

ул. 

Зайцев

а, д.41 0,008 70 95 20 0,32 3,64 1 0 0 5,83 0 0,32 7,83 22,91 15,08 

ул. 

Зайцев

а, д.35 0,006 70 95 20 0,24 3,154 1 0 0 5,822 0 0,24 7,82 22,9 15,08 

ул. 

Зайцев

а, д.39 0,008 70 95 20 0,32 3,639 1 0 0 5,837 0 0,32 7,84 22,91 15,07 

ул. 

Бердни

ковой, 

д.44 0,007 70 95 20 0,28 3,486 1 0 0 5,308 0 0,28 7,308 21,64 14,34 

ул. 

Зайцев

а, д.41 0,008 70 95 20 0,32 3,697 1 0 0 5,483 0 0,32 7,483 22,73 15,25 

ул. 

Зайцев

а, д.39 0,008 70 95 20 0,32 3,7 1 0 0 5,464 0 0,32 7,464 22,72 15,26 

ул. 

Молод

ежная, 

д.10 0,076 70 95 20 3,04 12,516 1 0 0 3,766 0 3,04 5,766 15,87 10,11 

ул. 

Будако

вой, 

д.23А 0,005 70 95 20 0,2 4,132 2 0 0 6,311 0 0,2 8,311 17,15 8,84 

ул. 

Зайцев

а, д.35 0,006 70 95 20 0,24 3,206 1 0 0 5,45 0 0,24 7,449 22,72 15,27 
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ул. 

Будако

вой, 

д.21 0,193 70 95 18 7,72 0 0 18,166 1 0 5,472 7,72 7,472 16,73 9,26 

ул. 

Будако

вой, 

д.1А 0,083 70 95 20 3,32 0 0 11,821 1 0 5,645 3,32 7,644 16,82 9,17 

ул. 

Будако

вой, 

д.23 0,149 70 95 20 5,96 0 0 15,553 1 0 6,071 5,96 8,071 17,03 8,96 

ул. 

Будако

вой, 

д.26 0,007 70 95 18 0,28 3,369 1 0 0 6,087 0 0,28 8,088 21,04 12,95 

ул. 

Будако

вой, 

д.26А 0,007 70 95 14 0,28 3,369 1 0 0 6,084 0 0,28 8,083 20,03 11,95 

ул. 

Будако

вой, 

д.2а 0,083 70 95 20 3,32 0 0 11,856 1 0 5,578 3,32 7,578 16,79 9,21 

ул. 

Будако

вой, 

д.4А 0,081 70 95 20 3,24 0 0 11,515 1 0 5,97 3,24 7,97 15,98 8,01 

ул. 

Бердни

ковой, 

д.29 0,006 70 95 20 0,24 3,119 1 0 0 6,086 0 0,24 8,086 20,03 11,95 

ул. 

Будако

вой, 

д.18 0,016 70 95 18 0 5,679 1 0 0 0 0 0,64 0 0 0 

ул. 

Будако

вой, 

д.3а 0,097 70 95 20 3,88 0 0 12,568 1 0 6,034 3,88 8,035 17,01 8,98 
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Потребители от котельной п.Новокаолиновый 

ул. 

Чапаев

а, д.13 

0,0041

02 70 95 20 0,164 0 0 3,006 2 0 6,621 0,1641 8,621 20,31 11,69 

ул. 

Кирова

, д.25 

0,0077

06 70 95 20 0,308 3,771 1 0 0 4,699 0 0,3082 6,699 21,34 14,64 

ул. 

Гагари

на, д.14 

0,0147

67 70 95 20 0,591 5,078 1 0 0 5,247 0 0,5907 7,247 21,61 14,37 

ул. 

Гагари

на, д.12 

0,0200

45 70 95 20 0,802 5,921 1 0 0 5,23 0 0,8018 7,229 20,61 13,38 

ул. 

Гагари

на, д.11 

0,0094

55 70 95 20 0,378 4,075 1 0 0 5,188 0 0,3782 7,188 21,59 14,4 

ул. 

Кирова

, д.13 

0,0005

78 70 95 20 0,023 8,377 1 0 0 5,28 0 0,0231 7,28 21,63 14,35 

ул. 

Попова

, д.9 

0,0074

47 70 95 20 0,298 3,618 1 0 0 5,177 0 0,2979 7,177 21,58 14,4 

ул. 

Карла 

Маркса

, д.11 

0,0081

77 70 95 20 0,327 3,797 1 0 0 5,148 0 0,3271 7,149 21,57 14,42 

ул. 

Попова

, д.12 

0,0074

62 70 95 20 0,299 3,628 1 0 0 5,143 0 0,2985 7,144 21,56 14,42 

ул. 

Попова

, д.10 

0,0070

82 70 95 20 0,283 3,532 1 0 0 5,155 0 0,2833 7,154 21,57 14,41 

ул. 

Попова

, д.14 

0,0070

67 70 95 20 0,283 3,572 1 0 0 4,908 0 0,2827 6,908 21,44 14,54 
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ул. 

Гоголя, 

д.14 

0,0044

53 70 95 20 0,178 4,589 2 0 0 4,632 0 0,1781 6,632 21,31 14,67 

ул. 

Гоголя, 

д.7 

0,0064

44 70 95 20 0,258 3,456 1 0 0 4,659 0 0,2578 6,659 21,32 14,66 

ул. 

Гоголя, 

д.10 

0,0082

07 70 95 20 0,328 3,904 1 0 0 4,64 0 0,3283 6,641 21,31 14,67 

ул. 

Гоголя, 

д.12 

0,0091

04 70 95 20 0,364 4,113 1 0 0 4,635 0 0,3642 6,636 21,31 14,67 

ул. 

Кирова

, д.21 

0,0042

25 70 95 20 0,169 3,577 2 0 0 5,271 0 0,169 7,272 21,63 14,36 

ул. 

Кирова

, д.23 

0,0041

64 70 95 20 0,167 3,501 2 0 0 5,271 0 0,1666 7,271 21,63 14,36 

ул. 

Чапаев

а, д.41 

0,0064

593 70 95 20 0,258 3,355 1 0 0 5,268 0 0,2584 7,267 21,62 14,36 

ул. 

Центра

льная, 

д. 27 

0,0076

296 70 95 20 0,305 3,418 1 0 0 6,825 0 0,3052 8,825 22,41 13,59 

ул. 

Центра

льная, 

д. 25 

0,0143

416 70 95 20 0,574 4,792 1 0 0 6,242 0 0,5737 8,242 22,12 13,88 

ул. 

Чапаев

а, 

д.15А 

0,0088

91 70 95 20 0,356 4,037 1 0 0 4,762 0 0,3556 6,762 19,38 12,61 

ул. 

Чапаев

а, д.16а 

0,0057

602 70 95 20 0,23 0 0 3,002 1 0 6,536 0,2304 8,536 20,27 11,73 
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ул. 

Заводс

кая, 10 

0,0083

287 70 95 20 0,333 0 0 3,6 1 0 6,606 0,3331 8,605 20,3 11,69 

ул. 

Чапаев

а, д.16 

0,0064

441 70 95 20 0,258 0 0 3,173 1 0 6,556 0,2578 8,557 20,28 11,72 

ул. 

Заводс

кая, д.8 

0,0074

472 70 95 20 0,298 0 0 3,4 1 0 6,638 0,2979 8,637 20,32 11,68 

ул. 

Центра

льная, 

д. 9 

0,0215

18 70 95 20 0,861 0 0 5,655 1 0 7,244 0,8607 9,244 20,62 11,38 

ул. 

Центра

льная, 

д. 15-1 

0,0054

185 70 95 20 0,217 0 0 4,462 2 0 6,985 0,2167 8,985 20,49 11,51 

ул. 

Центра

льная, 

д. 13-1 

0,0035

868 70 95 20 0,143 0 0 3,171 3 0 7,118 0,1435 9,118 20,56 11,44 

ул. 

Центра

льная, 

д. 19-1 

0,0063

776 70 95 20 0,255 0 0 3,135 1 0 6,74 0,2551 8,741 20,37 11,63 

ул. 

Центра

льная, 

д. 19 

0,0063

776 70 95 20 0,255 0 0 3,129 1 0 6,788 0,2551 8,787 20,39 11,61 

ул. 

Центра

льная, 

д. 2А 

0,0168

701 70 95 20 0,675 5,355 1 0 0 5,538 0 0,6748 7,538 23,77 16,23 

ул. 

Центра

льная, 

д. 2 

0,0683

105 70 95 20 2,732 10,054 1 0 0 7,306 0 2,7324 9,306 24,65 15,35 



     Глава 3. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

17 

 

ул. 

Кирова

, д. 1 

0,1181

92 70 95 20 4,728 14,442 1 0 0 5,138 0 4,7277 7,137 22,57 15,43 

ул. 

Центра

льная, 

д. 13-2 

0,0035

868 70 95 20 0,143 0 0 3,19 3 0 7,07 0,1435 9,069 20,54 11,47 

ул. 

Центра

льная, 

д. 16 

0,0063

833 70 95 20 0,255 0 0 3,118 1 0 6,895 0,2553 8,895 20,45 11,55 

ул. 

Карла 

Маркса

, д.15 

0,0068

54 70 95 20 0,274 0 0 3,249 1 0 6,747 0,2742 8,747 20,37 11,63 

ул. 

Карла 

Маркса

, д.13 

0,0070

216 70 95 20 0,281 3,229 1 0 0 7,255 0 0,2809 9,254 21,63 12,37 

ул. 

Карла 

Маркса

, д. 25 

0,0096

509 70 95 20 0,386 4,17 1 0 0 4,927 0 0,386 6,927 20,46 13,54 

ул. 

Карла 

Маркса

, д. 23 

0,0072

496 70 95 20 0,29 3,585 1 0 0 5,09 0 0,29 7,09 20,54 13,45 

ул. 

Карла 

Маркса

, д. 21  

0,0039

516 70 95 20 0,158 3,193 2 0 0 5,488 0 0,1581 7,488 20,74 13,26 

ул. 

Центра

льная, 

д. 7 

0,0422

32 70 95 20 1,689 19,741 1 0 0 0,188 0 1,6893 2,188 18,09 15,9 

ул. 

Центра

льная, 

д. 8 

0,0405

46 70 95 20 1,622 8,221 1 0 0 5,759 0 1,6218 7,759 20,88 13,12 



     Глава 3. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

18 

 

ул. 

Центра

льная, 

д. 5 

0,1096

05 70 95 20 4,384 15,02 1 0 0 3,777 0 4,3842 5,776 20,89 15,11 

ул. 

Центра

льная, 

д. 6 

0,0408

47 70 95 20 1,634 8,587 1 0 0 4,91 0 1,6339 6,91 21,45 14,54 

ул. 

Кирова

, д.12 

0,0091

95 70 95 20 0,368 4,016 1 0 0 5,2 0 0,3678 7,2 21,59 14,39 

ул. 

Кирова

, д. 19-

2 

0,0100

92 70 95 20 0,404 4,195 1 0 0 5,263 0 0,4037 7,264 21,62 14,36 

ул. 

Кирова

, д.10 

0,0068

85 70 95 20 0,275 3,47 1 0 0 5,232 0 0,2754 7,232 21,61 14,37 

ул. 

Попова

, д.4 

0,0051

02 70 95 20 0,204 7,876 2 0 0 5,25 0 0,2041 7,25 20,62 13,37 

ул. 

Попова

, д.1 

0,0062

47 70 95 20 0,25 3,303 1 0 0 5,245 0 0,2499 7,245 20,61 13,37 

ул. 

Карла 

Маркса

, д.14 

0,0716

38 70 95 20 2,865 11,235 1 0 0 5,153 0 2,8655 7,153 21,57 14,41 

ул. 

Кирова

, д.2А 

0,0420

93 70 95 20 1,684 8,634 1 0 0 5,101 0 1,6837 7,101 22,54 15,44 

ул. 

Кирова

, д.9 

0,0331

94 70 95 20 1,328 7,61 1 0 0 5,256 0 1,3278 7,256 22,62 15,36 

ул. 

Заводс

кая, д.6 

0,0278

592 70 95 20 1,114 7,62 1 0 0 3,684 0 1,1144 5,684 17,84 12,15 
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ул. 

Заводс

кая, д.6 

0,1936

674 70 95 20 7,747 20,344 1 0 0 3,503 0 7,7467 5,503 17,75 12,24 

ул. 

Центра

льная, 

д. 4 

0,0399

75 70 95 20 1,599 7,765 1 0 0 7,033 0 1,599 9,033 23,52 14,48 

ул. 

Центра

льная, 

д. 3 

0,0406

01 70 95 20 1,624 8,463 1 0 0 5,141 0 1,624 7,141 22,57 15,43 

ул. 

Кирова

, д.7 

0,0376

58 70 95 20 1,506 8,161 1 0 0 5,115 0 1,5063 7,115 22,55 15,43 

ул. 

Кирова

, д.2 

0,1654

89 70 95 20 6,62 18,264 1 0 0 3,938 0 6,6196 5,938 22,96 17,02 

ул. 

Чапаев

а, д.18а 

0,0061

249 70 95 20 0,245 0 0 3,098 1 0 6,518 0,245 8,519 20,26 11,74 

ул. 

Заводс

кая, д. 

25 

0,0046

965 70 95 20 0,188 0 0 3,43 2 0 6,906 0,1879 8,906 20,45 11,54 

ул. 

Заводс

кая, 

д.13 

0,0075

23 70 95 20 0,301 3,407 1 0 0 6,723 0 0,3009 8,724 21,36 12,64 

ул. 

Заводс

кая, д.7 

0,0123

14 70 95 20 0,493 4,317 1 0 0 6,987 0 0,4926 8,987 22,49 13,5 

ул. 

Заводс

кая, 

д.7А 

0,0080

86 70 95 20 0,323 3,489 1 0 0 7,057 0 0,3234 9,056 22,53 13,47 

ул. 

Заводс

кая, д.5 

0,0109

18 70 95 20 0,437 4,049 1 0 0 7,095 0 0,4367 9,095 22,55 13,45 



     Глава 3. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

20 

 

ул. 

Заводс

кая, д.4 

0,0088

15 70 95 20 0,353 3,643 1 0 0 7,059 0 0,3526 9,059 22,53 13,47 

ул. 

Заводс

кая, д.3 

0,0087

85 70 95 20 0,351 3,632 1 0 0 7,096 0 0,3514 9,096 23,55 14,45 

ул. 

Центра

льная, 

д. 30 

0,0074

624 70 95 20 0,298 3,401 1 0 0 6,659 0 0,2985 8,659 22,33 13,67 

ул. 

Центра

льная, 

д. 28 

0,0130

273 70 95 20 0,521 4,681 1 0 0 5,657 0 0,5211 7,658 21,83 14,17 

ул. 

Центра

льная, 

д. 23 

0,0140

195 70 95 20 0,561 4,685 1 0 0 6,528 0 0,5608 8,529 21,26 12,74 

ул. 

Центра

льная, 

д. 26 

0,0073

408 70 95 20 0,294 3,365 1 0 0 6,724 0 0,2936 8,723 22,36 13,64 

ул. 

Центра

льная, 

д. 21-2 

0,0063

126 70 95 20 0,252 3,102 1 0 0 6,884 0 0,2525 8,884 21,44 12,56 

ул. 

Центра

льная, 

д. 24 

0,0066

417 70 95 20 0,266 0 0 3,196 1 0 6,765 0,2657 8,765 20,38 11,62 

ул. 

Чапаев

а, д.28 

0,0064

745 70 95 20 0,259 3,134 1 0 0 6,955 0 0,259 8,956 22,48 13,52 

ул. 

Чапаев

а, д. 24 

0,0056

842 70 95 20 0,227 5,447 2 0 0 6,969 0 0,2274 8,969 22,49 13,52 
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ул. 

Центра

льная, 

д. 21-1 

0,0071

525 70 95 20 0,286 3,306 1 0 0 6,854 0 0,2861 8,854 21,43 12,57 

ул. 

Центра

льная, 

д. 15-2 

0,0063

126 70 95 20 0,252 0 0 3,093 1 0 6,966 0,2525 8,965 20,48 11,52 

ул. 

Кирова

, д.5 

0,0366

16 70 95 20 1,465 7,994 1 0 0 5,252 0 1,4646 7,252 22,62 15,37 

ул. 

Кирова 

3 

0,0462

08 70 95 20 1,848 8,813 1 0 0 5,664 0 1,8483 7,664 23,82 16,16 

ул. 

Кирова

, д.1  

0,0090

68 70 95 20 0,363 3,806 1 0 0 6,27 0 0,3627 8,27 24,13 15,86 

ул. 

Центра

льная, 

д. 1 

0,0760

291 70 95 20 3,041 14,497 1 0 0 2,094 0 3,0412 4,094 21,04 16,95 

ул. 

Кирова

, д.15 

0,0070

52 70 95 20 0,282 3,506 1 0 0 5,265 0 0,2821 7,265 20,62 13,36 

ул. 

Чапаев

а, д.18 

0,0069

912 70 95 20 0,28 3,571 1 0 0 4,809 0 0,2796 6,809 19,4 12,59 

ул. 

Центра

льная, 

д. 29 

0,0116

705 70 95 20 0 4,317 1 0 0 0 0 0,4668 0 0 0 

ул. 

Центра

льная, 

д. 32 

0,0191

073 70 95 20 0 5,963 1 0 0 0 0 0,7643 0 0 0 
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ул. 

Центра

льная, 

д. 31 

0,0095

366 70 95 20 0 3,879 1 0 0 0 0 0,3815 0 0 0 

 

Таблица 2. Данные по  тепловым сетям Еленинского сельского поселения 

Номер 

источн

ика 

Наиме

новани

е 

начала 

участк

а 

Наиме

новани

е конца 

участк

а 

Длина 

участк

а, м 

Внутpен

ний 

диаметp 

подающе

го 

тpубопpо

вода, м 

Внутрен

ний 

диаметр 

обратног

о 

трубопро

вода, м 

Шерохов

атость  

трубопро

водов, 

мм 

Зарастан

ие  

трубопро

водов, 

мм 

Коэффиц

иент 

местного 

сопротив

ления 

трубопро

водов 

Вид 

прокла

дки 

теплов

ой сети 

Период 

работы  

трубоп

роводо

в 

Вид 

грунта 

Глубин

а 

заложе

ния 

трубоп

ровода, 

м 

Теплоизо

ляционн

ый 

материа

л под.тр-

да 

Толщи

на 

изоляц

ии 

подаю

щего 

тр-да, 

м 

Рассто

яние 

между 

осями 

трубоп

роводо

в, м 

Расход 

воды в 

подающ

ем 

трубопр

оводе, 

т/ч 

Потер

и 

напор

а в 

подаю

щем 

трубоп

роводе

, м 

Удельн

ые 

линейн

ые 

потери 

напора 

в 

под.тр-

де, мм/м 

Тепловые сети от котельной Еленинского сельского поселения 

2 

ТК18

-1 

Част

ный 

дом 120 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2405 0,012 0,092 

2 

ТК18

-1 

Част

ный 

дом 26 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3201 0,005 0,16 

2 ТК18 

ТК18

-1 25 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,5607 0,013 0,473 

2 ТК18 

Част

ный 

дом 45 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3203 0,008 0,16 
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2 

ТВ1-

1 ТК18 41 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 0,8814 0,004 0,087 

2 

ТВ1-

1 ТВ2 10 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 1,361 0,002 0,202 

2 ТВ1 

ТВ1-

1 41 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 2,2428 0,024 0,536 

2 ТВ5 

Част

ный 

дом 38 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2802 0,005 0,124 

2 ТВ6 ТК18 80 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 0,8818 0,007 0,087 

2 ТК16 ТВ1 47 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 3,1237 0,053 1,029 

2 ТК18 

Част

ный 

дом 26 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3201 0,005 0,16 



     Глава 3. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

24 

 

2 ТК18 

Част

ный 

дом 120 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2405 0,012 0,093 

2 ТК18 

Част

ный 

дом 45 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3202 0,008 0,16 

2 ТВ5 

Част

ный 

дом 8 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2801 0,001 0,124 

2 ТВ4 ТВ5 38 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,5605 0,019 0,473 

2 ТВ4 

Част

ный 

дом 8 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

2 ТВ3 ТВ4 37 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,5606 0,019 0,473 

2 ТВ3 

МУЗ

" 

КГБ" 10 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,4001 0,003 0,246 
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2 ТВ2 ТВ3 37 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,9609 0,054 1,359 

2 ТВ2 

Част

ный 

дом 10 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,4 0,003 0,245 

2 ТВ1 ТВ2 51 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 0,8812 0,005 0,087 

2 ТВ6 

Част

ный 

дом 17 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

2 ТВ6 

Част

ный 

дом 10 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,8801 0,013 1,144 

2 ТВ1 ТВ6 16 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 0,8803 0,002 0,087 

2 ТК16 

Жило

й дом 51 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2803 0,007 0,124 
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2 ТК15 ТК16 35 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 3,4043 0,047 1,22 

2 ТК15 

Адми

нистр

ация 12 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,9202 0,072 5,343 

2 ТК11 ТК15 54 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 5,3252 0,173 2,958 

2 ТК14 

Жило

й дом  30 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2401 0,003 0,092 

2 ТК13 ТК14 30 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2403 0,003 0,092 

2 ТК13 

Пожа

рная 

часть 18 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0 0 0 

2 ТК12 ТК13 10 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0,2404 0 0,001 
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2 ТК12 Бар 63 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

2 ТК11 ТК12 81 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 0,2414 0 0,005 

2 ТК10 ТК11 11 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,409 5,567 0,002 0,108 

2 

подва

л 

музея 

Гара

ж 25 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2801 0,003 0,124 

2 

подва

л 

музея 

Музе

й 5 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2801 0,001 0,124 

2 ТК10 

подва

л 

музея 11 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,5602 0,006 0,472 

2 ТК7 ТК10 53 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,409 6,1295 0,007 0,13 
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2 ТК7 

МОУ 

"Еле

нинс

кая 

СОШ

" 7 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 5,9601 0,034 3,699 

2 ТК7 ТК7 58 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,409 12,0919 0,034 0,495 

2 ТК8 

Дом 

культ

уры  63 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 7,7211 0,128 1,823 

2 ТК7 ТК8 150 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 7,7238 0,292 1,824 

2 ТК7 

Детс

кий 

сад 10 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 0,2001 0 0,003 

2 ТК6 ТК7 33 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 20,0183 0,01 0,288 

2 ТК6 

Част

ный 

дом 91 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 3,0405 1,285 13,316 
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2 ТК5 ТК6 44 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 23,0621 0,02 0,381 

2 ТК5 

МКД 

ул. 

Буда

ково

й, 

д.1А 25 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 3,32 0,432 15,863 

2 ТК5 

МКД 

ул. 

Буда

ково

й, 

д.2а 27 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 3,3201 0,465 15,864 

2 ТК5 

МКД 

ул. 

Буда

ково

й, 

д.4А 16 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 3,2403 0,269 15,113 

2 ТК4 ТК5 75 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 32,9481 0,061 0,772 

2 ТК4 

МКД 

ул. 

Буда

ково

й, 

д.3а 22 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 3,88 0,521 21,635 

2 ТК3 ТК4 45 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 36,8315 0,046 0,964 
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2 ТК3 Баня 5 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,04 0 0,004 

2 ТК2 ТК3 47 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 36,8751 0,048 0,966 

2 ТК2 

Част

ный 

дом 5 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,16 0 0,025 

2 ТК1 ТК2 181 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 37,0486 0,192 0,975 

2 

Коте

льная 

Елен

инка ТК1 8 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,5 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 37,0492 0,011 0,975 

Тепловые сети от котельной поселка Новокаолиновый 

1 ТК8 ж.д. 9 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,29 0,016 1,641 

1 ТК8 ж.д. 32 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,386 0,098 2,88 
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1 ТК3 ТК5 64 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0,5562 0,001 0,011 

1 ТК5 ж.д. 8 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2808 0,014 1,541 

1 ТК5 ж.д. 40 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2742 0,268 6,301 

1 ТК3 ТК9 72 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 5,3717 0,069 0,889 

1 ТК9 ТК10 27,4 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 5,2269 0,024 0,842 

1 ТК10 ж.д. 17,3 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2553 0,101 5,471 

1 ТК10 ж.д. 7 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,1435 0,014 1,764 
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1 ТК10 ТК11 23 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 4,8276 0,017 0,72 

1 ТК11 ж.д. 8,3 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2525 0,048 5,353 

1 ТК13 ж.д. 8 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2861 0,06 6,853 

1 ТК13 ТК15 50 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,3 0,4873 0,002 0,028 

1 ТК15 ж.д. 7,5 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2274 0,001 0,083 

1 ТК15 ж.д. 64 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2593 0,007 0,107 

1 ТК13 ТК14 12,5 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 3,0729 0,004 0,296 



     Глава 3. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

33 

 

1 ТК14 ж.д. 15,9 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2657 0,101 5,919 

1 ТК14 ж.д. 7 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2525 0,041 5,353 

1 ТК14 ТК16 25 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 2,5545 0,006 0,206 

1 ТК16 ж.д. 15 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2936 0,116 7,212 

1 ТК16 ж.д. 7,5 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,5608 0,213 26,008 

1 ТК16 ТК17 51 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 1,6996 0,005 0,093 

1 ТК17 ж.д. 27 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,5212 0,645 22,483 
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1 ТК17 ж.д. 18 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2985 0,143 7,45 

1 ТК18 ж.д. 6,5 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК18 ТК19 48 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0 0 0 

1 ТК19 ж.д. 18,6 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК19 ж.д. 3,8 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК19 ж.д. 47,3 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК22 ж.д. 22 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,1 0 0 0 
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1 ТК22 ТК23 38 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 13,4914 0,025 0,615 

1 ТК23 ж.д. 12 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3526 0,032 2,409 

1 ТК23 ж.д. 12 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,4367 0,014 1,018 

1 ТК23 ж.д. 54 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3235 0,033 0,567 

1 ТК23 ТК24 27 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 12,0255 0,014 0,49 

1 ТК24 ж.д. 10,5 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,4926 0,054 4,658 

1 ТК24 ТК27 132 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 11,5318 0,062 0,451 
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1 ТК27 ж.д. 15 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,301 0,123 7,573 

1 ТК27 ТК28 64 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 11,2253 0,029 0,428 

1 ТК32 ж.д. 10 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК32 ж.д. 14 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2451 0,076 5,046 

1 ТК32 ж.д. 10 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,1641 0,025 2,294 

1 ТК71 ж.д. 6 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК73 ТК74 53 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 1,7727 0,006 0,101 
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1 ТК74 ж.д. 11 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,5907 0,007 0,524 

1 ТК74 ТК75 56 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 1,181 0,003 0,046 

1 ТК75 ж.д. 12 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,8018 0,013 0,952 

1 ТК75 ж.д. 53 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0 0 0 

1 ТК75 ж.д. 11 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3783 0,033 2,766 

1 ТК73 ТК77 79 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0 0 0 

1 ТК77 ж.д. 0 0 0 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0 0 0 0 
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1 ТК77 ТК78 22 0,065 0,065 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 0 0 0 

1 ТК78 ж.д. 13 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК78 ТК79 28 0,065 0,065 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 0 0 0 

1 ТК79 ж.д. 14 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,26 0 0 0 

1 ТК81 ж.д. 35 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0 0 0 

1 

Колл

ектор 

котел

ьной ТК22 70 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,409 13,4927 0,417 5,526 

1 

Гара

ж 

Боль

ницы ТК33 6 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 -0,3627 0,017 2,547 
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1 ТК33 ТК34 13 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,458 24,4682 0,006 0,428 

1 ТК34 ТК35 47 0,125 0,125 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,4 24,4672 0,265 5,365 

1 ТК34 

Подс

танц

ия 209 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 0 0 0 

1 

Колл

ектор 

котел

ьной ТК33 139 0,125 0,125 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,419 24,8349 0,853 5,527 

1 ТК42 ж.д. 3 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,0231 0 0,04 

1 ТК43 ж.д. 4 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2821 0,007 1,554 

1 ТК43 ТК44 29 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 6,8275 0,001 0,035 
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1 ТК44 ТК45 35 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 6,8253 0,001 0,035 

1 ТК44 ж.д. 4 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК45 ТК47 47 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,289 2,6195 0,037 0,727 

1 ТК47 ж.д. 6 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2979 0,012 1,73 

1 ТК47 ТК48 15,5 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,289 2,3211 0,009 0,573 

1 ТК48 ж.д. 7 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3271 0,016 2,079 

1 ТК48 ж.д. 10 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2985 0,019 1,737 
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1 ТК48 ж.д. 8 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2832 0,014 1,567 

1 ТК48 ТК49 43 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,412 0,134 2,906 

1 ТК49 ж.д. 7 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2827 0,003 0,436 

1 ТК49 ТК50 28 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,1291 0,055 1,869 

1 ТК50 ж.д. 12 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК50 

ТК50

-1 12 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,129 0,024 1,868 

1 

ТК50

-1 ж.д. 10 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 
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1 

ТК50

-1 

ТК50

-2 12 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,129 0,024 1,868 

1 

ТК50

-2 ТК51 15 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,4361 0,005 0,29 

1 ТК51 ж.д. 12 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,1781 0,035 2,695 

1 ТК51 ТК52 27 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2579 0,003 0,106 

1 ТК52 ж.д. 13 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2578 0,018 1,303 

1 ТК52 ж.д. 8 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК54 ж.д. 8 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3283 0,019 2,094 
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1 

ТК50

-2 ТК53 12 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,6928 0,01 0,715 

1 ТК53 ж.д. 10 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3642 0,028 2,568 

1 ТК53 ТК54 40 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3285 0,007 0,168 

1 ТК54 ТК55 30 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,308 0 0 0 

1 ТК55 ж.д. 7 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК56 ТК57 42 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 2,7005 0 0,006 

1 ТК57 ж.д. 5 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,169 0,001 0,162 
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1 ТК57 ТК58 31 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 2,5283 0 0,005 

1 ТК58 ж.д. 5 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,1666 0,001 0,157 

1 ТК58 ТК59 6 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 2,3594 0 0,005 

1 ТК59 ТК60 31 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3083 0,26 7,941 

1 ТК60 ж.д. 3 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3083 0,028 7,939 

1 ТК59 ТК71 90 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 1,7872 0 0,003 

1 ТК71 ТК72 55 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 1,7804 0 0,003 
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1 ТК72 ТК73 48 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 1,7763 0 0,003 

1 ТК59 ТК61 121 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0,2635 0 0,002 

1 ТК61 ТК62 36 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0,2613 0 0,002 

1 ТК62 ТК63 21 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0,2607 0 0,002 

1 ТК63 ТК64 40 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0,2603 0 0,002 

1 ТК64 ТК65 66 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0,2596 0 0,002 

1 ТК65 ж.д. 6 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2584 0,003 0,366 
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1 ТК65 ТК67 63 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0 0 0 

1 ТК67 ж.д. 6,5 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК67 ТК68 48 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0 0 0 

1 ТК68 ТК69 66 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0 0 0 

1 ТК69 ТК70 12 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК70 ж.д. 7 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК69 ж.д. 12 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 
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1 ТК68 ж.д. 9 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК79 ТК80 35 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,3 0 0 0 

1 ТК80 ТК81 20 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0 0 0 

1 ТК80 ж.д. 25,6 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0 0 0 

1 ТК17 ТК18 23 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 0 0 0 

1 ТК17 ж.д. 7 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3052 0,06 7,785 

1 ТК17 ж.д. 12 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,5737 0,352 27,21 
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1 ТК32 

ТК32

-2 24 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,6353 0,84 33,329 

1 

ТК32

-2 ж.д. 10 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3557 0,116 10,537 

1 

ТК32

-2 ж.д. 13 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2797 0,093 6,55 

1 ТК32 ж.д. 14 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2304 0,067 4,47 

1 ТК28 ТК31 151 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 2,3609 0,003 0,021 

1 ТК31 

ТК31

-1 15 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,8659 0,08 5,048 

1 

ТК31

-1 ТК32 15 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,275 0,038 2,375 
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1 

ТК31

-1 ж.д. 7 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3331 0,071 9,255 

1 

ТК31

-1 ж.д. 16 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2578 0,096 5,578 

1 ТК31 ж.д. 17 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2978 0,135 7,418 

1 ТК31 

Мага

зин 64 0,159 0,159 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,359 0,1909 0 0 

1 ТК3 

Стол

овая 15 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,8608 0,019 1,095 

1 ТК11 ж.д. 9 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2167 0,039 3,962 

1 ТК9 ж.д. 7 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,1435 0,014 1,764 
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1 ТК9 ж.д. 6 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК9 ж.д. 7 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК11 ТК12 34,3 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 4,3579 0,021 0,588 

1 ТК12 ж.д. 21,5 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК12 

гара

ж 22 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК12 ТК13 42 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 4,1022 0,023 0,522 

1 ТК13 ж.д. 20 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2552 0,117 5,466 
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1 ТК12 ж.д. 20 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2551 0,117 5,463 

1 ТВ2 ТВ3 78 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,409 20,1849 0,115 1,366 

1 ТВ3 ж.д. 22 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,624 1,174 49,763 

1 ТВ3 ж.д. 4 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,409 1,599 0,227 48,247 

1 ТВ3 ТВ5 48 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,409 16,9586 0,049 0,967 

1 ТВ5 ж.д. 23 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,6339 1,241 50,369 

1 ТВ7 ж.д. 28 0,028 0,028 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,6893 3,559 118,536 
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1 ТВ7 ж.д. 14 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,6219 0,768 49,635 

1 ТВ7 ТК3 18 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,409 7,6237 0,004 0,2 

1 ТВ5 ТВ6 35 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,409 15,3227 0,029 0,791 

1 ТВ6 

Мага

зин 60 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 4,3844 1,78 27,599 

1 ТВ6 ТВ7 45 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,409 10,9368 0,019 0,406 

1 ТК1 ТВ1 56,2 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 28,3251 0,036 0,572 

1 ТВ1 Баня 28 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,6748 1,117 37,577 
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1 ТВ1 ТВ2 7 0,15 0,15 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,417 27,646 0,024 2,553 

1 ТВ2 ТК2 43 0,1 0,1 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,358 7,4608 0,081 1,703 

1 ТК2 ж.д. 10 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 2,7323 0,124 10,766 

1 ТК2 

Боль

ница 35 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 4,7277 1,21 32,073 

1 ТК23 ж.д. 18 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 0,3514 0,013 0,666 

1 ТК36 

Дом 

культ

уры 44 0,065 0,065 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,3 6,6199 0,691 14,387 

1 ТК36 ТК38 36 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 14,5316 0,007 0,153 
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1 ТК7 ТК8 20,5 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,6761 0,188 8,715 

1 ТК7 ж.д. 8 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,1581 0,004 0,503 

1 ТК3 ТК7 64 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,8342 0,895 13,226 

1 ТК56 ж.д. 13 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,3678 0,037 2,618 

1 ТК56 ж.д. 5 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,4037 0,005 0,873 

1 ТК56 ж.д. 13 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2754 0,021 1,484 

1 ТК45 ТК56 18 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 3,7488 0 0,011 
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1 ТК46 ж.д. 13 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК46 ж.д. 9 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2041 0,008 0,826 

1 ТК46 ж.д. 8 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0,2499 0,011 1,226 

1 ТК46 ж.д. 6 0,032 0,032 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК45 ТК46 50 0,065 0,065 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,29 0,4543 0,004 0,075 

1 ТК43 ж.д. 12 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК42 ТК43 21 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 7,1111 0,001 0,038 
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1 ТК42 ж.д. 12 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК40 ТК42 18 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 7,1356 0,001 0,038 

1 ТК41 ж.д. 20 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,289 2,8656 0,019 0,868 

1 ТК41 ж.д. 16 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 0 0 0 

1 ТК40 ТК41 48 0,08 0,08 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,289 2,8662 0,045 0,868 

1 ТК39 ТК40 83 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 10,0079 0,006 0,074 

1 ТК39 

Детс

кий 

сад 95 0,065 0,065 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,3 1,6844 0,097 0,954 
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1 ТК39 ж.д. 6,3 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,3277 0,019 2,573 

1 ТК38 ТК39 34 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 13,0226 0,004 0,124 

1 ТК28 

ТК28

-1 57 0,065 0,065 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,3 8,8616 1,576 25,726 

1 

ТК28

-1 

Маст

ерски

е 20,5 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,1145 0,041 1,821 

1 

ТК28

-1 

Шко

ла 5 0,065 0,065 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,3 7,7467 0,131 19,678 

1 ТК38 ж.д. 7 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,5063 0,094 11,74 

1   

Дом 

культ

уры 0 0 0 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0 0 0 0 
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1 ТК36 ж.д. 9 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,4646 0,033 3,124 

1 ТК35 ТК36 47 0,125 0,125 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,4 22,6174 0,226 4,588 

1 ТК35 ж.д 9 0,05 0,05 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 1,8484 0,052 4,955 

1 ТК1 ж.д. 57 0,04 0,04 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,25 3,0413 2,878 47,538 

1 

ТК1-

1 ТК1 50 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 31,3701 0,037 0,701 

1 

ТК1-

1   28 0,025 0,025 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,1 0 0 0 

1 

Колл

ектор 

котел

ьной 

ТК1-

1 51 0,2 0,2 1,2 1,2 1,05 

Подзем

ная 

бескана

льная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,469 31,374 0,043 0,701 
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1 

Коте

льная 

Ново

коали

новы

й 

Колл

ектор 

котел

ьной 10 0,5 0,5 1,2 1,2 1,05 

Подвал

ьная 

Зимний 

период 

Песок, 

супесь. 

Влажны

й 1,7 

Маты и 

плиты из 

минераль

ной ваты 

марки 75 0,05 0,78 69,7063 0 0,027 

 


