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1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В  МАСТЕР - ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ 

АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Мастер - план схемы теплоснабжения выполнен в соответствии с Требованиями к Схемам 

теплоснабжения (Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г.)  

Каждый вариант развития должен обеспечивать покрытие существующего и перспективного 

спроса на тепловую мощность  в Еленинском сельском поселении, и критерием этого обеспечения, 

является выполнение балансов тепловой мощности источника тепловой энергии и спроса на 

тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования инженерных 

систем объектов теплопотребления.  

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источника и текущей и 

перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии является главным 

условием для разработки вариантов Мастер - плана. 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения базируются на предложении 

исполнительных органов власти и эксплуатирующих организаций, особенно в тех разделах, которые 

касаются развития источников теплоснабжения.  

В базовой  версии   был обозначен один вариант развития системы теплоснабжения от 

источников тепловой энергии Еленинского сельского поселения, который представлен ниже в 

таблицах 
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Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения  с. Еленинка  

пп Наименование мероприятия Технические 
характеристики 

Срок 
реализации 

Стоимость 

мероприятия 

в ценах 4 кв. 

2018г., т.руб. 

1 Модернизация котельной:  2021-2025г.г. 2270,00 

1.1. Монтаж контура рециркуляции 
котловой воды с установкой насосов 
рециркуляции (1 шт.). 

1 котловой контур  

рециркуляции  
с установкой 1 насоса 

 

2021-2022г.г. 

 

200,00 

1.2. Замена котла НР-18 Замена котла 2023-2025 г.г. 1500,00 

1.3. Теплоизоляция трубопроводов в ко- 
тельной. Замена насосного  
оборудования (сетевого насоса и  
1 подпиточного насоса). 

  

2024-2025 г.г. 

 

440,00 

1.4. Монтаж частотного преобразователя 
для управления режимами работы 
вентилятора и дымососа котла 1,0 

 

1ед. Мощностью 30кВт 
 

2023-2025 г.г. 

130,00 

1.5 Ремонт здания бойлерной (капитальный: 

покраска металлических конструкций, 

ремонт кирпичной кладки, ремонт 

кровли, штукатурка стен, ремонт 

(заливка) полов) 

Ремонт отмостки - 
35м. Ремонт кровли 
площадью - 34 м2.  

Ремонт стен площадь- 
75м2. Заливка полов 

34м2. 

2022-2023 г.г.  

 

170,00 

1.6 Ремонт системы химводоочистки 
подпиточной воды. 

1 система 2026-2027 г.г. 400,00 

 Гидравлическая балансировка сетей 

теплоснабжения от котельной 

Протяженность 

сетей 1805,5 м 

2020-2021 

г.г. 

200 

 Реконструкция тепловых сетей  Ду80 – Ду200мм,  
 L = 265 м 

2022-2025 

г.г. 

1 060 

 Итого:   6 570 
 

Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения  п. Новокаолиновый 

 пп Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Стоимость 

мероприя- 

тия, 

тыс.руб. 
1. Выполнение ПСД на строительство блочной газовой 

котельной в п. Новокаолиновый 

2017 год 800,00 

2. Строительство блочной газовой котельной  

в п. Новокаолиновый 

 

2018 - 2022 г.г. 
10 000,00 

3. Капитальный ремонт тепловых сетей 2017 - 2027 гг 1 000 

4. Наладка и регулировка тепловых сетей 2017 - 2027 г.г. 450 

 Итого:  12 250 

 

 

Варианты предлагали сохранение существующей централизованной системы 

теплоснабжения в Еленинском сельском поселении, что позволяло сохранить существующую 

выработку тепловой энергии с возможностью подключения в будущем перспективных новых 

потребителей тепловой энергии.  
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При актуализации Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения, Мастер-план 

переработан полностью.   
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2.  ПРИНЦИПЫ  РАЗРАБОТКИ  МАСТЕР -  ПЛАНА 

2.1. Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы 

теплоснабжения 

Мастер - план разработан для обоснования принципиальных решений по загрузке 

источников теплоснабжения Еленинского сельского поселения, закладываемых в основу 

предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения 

по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»). 

В утверждаемой Схеме теплоснабжения Еленинского сельского поселения предложены 

следующие мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и 

тепловых сетей: 

 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования  - 

«Техническое перевооружение котельной с. Еленинка с заменой основного и воспитательного 

оборудования»; 

 - новое строительство для обеспечения существующих потребителей – «Строительство 

блочно-модульной газовой котельной мощностью 2,0 МВт  для теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии п. Новокаолиновый»; 

- реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки – «Строительство тепловой сети для переподключения школы п. Новокао-

линовый»; 

 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии – «Строительство тепловых сетей для 

подклю-чения БМК к существующим тепловым  сетям п. Новокаолиновый»; 

 - реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения в с. Еленинка; 

 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса в п. Новокаолиновый. 
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2.2. Вариант развития, представленный в актуализированном проекте Схемы 

теплоснабжения 

 

Вариант №1 развития представленный в актуализированном проекте Схемы 

теплоснабжения Еленинского сельского поселения, с величинами капитальных затрат на 

реализацию мероприятий представлен в таблице 3. 

Вариант №2 развития представленный в актуализированном проекте Схемы 

теплоснабжения Еленинского сельского поселения, с величинами капитальных затрат на 

реализацию мероприятий представлен в таблице 4. 

 

 Таблица 3.  Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий по строительству 

и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей по Варианту №1 
 

 

Наименование мероприятия Характерис- 

тика объекта 

Стоимость 

 тыс. руб. 

 (без НДС) 

Срок 

выполнени

я 

Источник 

финансирования 

Строительство БМК 

 с. Еленинка 

Мощность – 1,6 

МВт 

13 340 2022 Бюджет / 

Инвестор 

Присоединение БМК  с.Еле-

нинка к сетям газоснабжения 

Ду100мм, 

L = 250 метров 

429 2022 Бюджет 

Присоединение БМК  с. Еле-

нинка к водопроводным сетям  

Ду80мм, 

L = 100метров 

291 2022 Бюджет 

Присоединение БМК  с.Еле-

нинка к сетям электроснаб-

жения 

L= 30 метров 30 2022 Бюджет 

Строительство тепловых 

сетей для подключения БМК 

к существующим тепловым 

сетям  с. Еленинка 

Ду200мм, 

L = 10м 

 

161 

 

2022 

Инвестор 

(кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. 

Будаковой с. Еленинка 

Замена диаметра с 

Ду200 на Ду150, 

L=75м 

 

870 

 

2023 

Инвестор 

 (кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. 

Будаковой с. Еленинка 

Замена диаметра с 

Ду200 на Ду50, 

L=92м 

 

693 

 

2023 

Инвестор  

(кредит) 

 Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. 

Будаковой с. Еленинка 

Замена диаметра с 

Ду200 на Ду150, 

L=44м 

 

510 

 

2024 

Инвестор 

 (кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети на территории 

МОУ «Еленинская СОШ» 

Замена диаметра с 

Ду150 на Ду125, 

 L= 111м 

 

1 134 

 

2025 

Инвестор  

(кредит) 

 Реконструкция участка 

тепловой от ул. Бердниковой 

до ул. Зайцева с. Еленинка 

Замена диаметра с 

Ду80 на Ду50, 

L=96м 

 

723 

 

2026 

Инвестор 

 (кредит) 

Строительство БМК п. 

Новокаолиновый 

Мощность - 

2,0МВт 

16 676 2022 Бюджет / 

Инвестор 

Присоединение БМК п. Но-

вокаолиновый к сетям газо-

снабжения 

Ду100мм, 

L = 320 метров 

549 2022 Бюджет 

Присоединение БМК п. Ново- Ду80мм, 145 2022 Бюджет 
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каолиновый к водопроводным 

сетям  

L = 50метров 

Присоединение БМК п. Ново-

каолиновый к сетям электро-

снабжения 

L= 30 метров 30 2022 Бюджет 

Строительство тепловых 

сетей для подключения БМК 

к существующим тепловым  

сетям  п. Новокаолиновый 

Ду200мм, L = 

10м 

161  

2022 

 

Бюджет 

 Ду125мм, L = 

120м 

1 225 

Строительство тепловой сети 

для переподключения школы 

п. Новокаолиновый  

 

Ду80мм, L = 100м 

 

753 

 

2022 

 

Бюджет 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Кирова 

п. Новокаолиновый  

Ду150мм. 

L= 78метров 

905 2023 Инвестор  

(кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Кирова 

п. Новокаолиновый 

Ду125мм. 

L= 107метров 

1 093 2024 Инвестор 

 (кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Кирова 

п. Новокаолиновый  

Ду150мм. 

L= 83метра 

963 2025 Инвестор  

(кредит) 

Реконструкция участка 

тепловой сети по ул. Кирова 

п. Новокаолиновый 

Ду125мм. 

L= 70метров 

715 2026 Инвестор  

(кредит) 

Проектирование и строите-

льство разводящих газопро-

водов для частного сектора п. 

Новокаолиновый 

 

L=900м 

 

1 156 

 

2022 

 

Бюджет 

 

Разработка проектов и уст- 

установка газоиспользующе-

го оборудования  частного  

сектора с последующим отк- 

лючением от централизован-

ной системы теплоснабжения 

п. Новокаолиновый  

 

 

77 объект 

 

 

15 400 

 

 

2023 

 

 

Население 

Перекладка трубопроводов 

водоснабжения на глубину 

ниже глубины промерзания 

земли п. Новокаолиновый 

Ду100мм, 

L = 1440 метров 

 

4 187 

 

2023 

 

Бюджет 

Перекладка подводящих 

трубопроводов водоснаб - 

водоснабжения к жилым 

домам на глубину ниже 

глубины промерзания земли 

п. Новокаолиновый 

Ду100мм, 

L = 1263 метра 

3 672  

 

2023 

 

 

Население Ду50мм, 

L = 1550 метров 

2 253 

Ду200мм, 

L = 393 метра 

1 563 

Вывод из эксплуатации теп-

ловых сетей п. Новокаоли-

новый 

- Ду25мм – 465 метров 

- Ду32мм – 318 метров 

- Ду40мм – 156 метров 

- Ду50мм – 324 метра 

- Ду65мм – 50 метров 

- Ду80мм – 113 метров 

-Ду100мм – 1387 метр 

- Ду200мм –393 метра 

ИТОГО – 3206 метров 

  

 

 

2022 - 2023 

 

 

 

Бюджет 

                          ИТОГО: 69 627  
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ИТОГО вложений Инвестора : 22 775  

ИТОГО вложений Бюджетных средств: 23 964  

ИТОГО вложений Населения: 22 888  

 

Таблица 4. Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей по Варианту №2. 

 

Наименование мероприятия Характерис- 

тика объекта 

Стоимость 

 тыс. руб. 

 (без НДС) 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Техническое перевооружение 

котельной с. Еленинка 

1,6 МВт 5 000 2022 Бюджет / 

Инвестор 

Реконструкция участка теп-

ловой сети по ул. Будаковой  

с. Еленинка 

 Ду200мм.  

L= 50 метров 
805 2023 Инвестор  

(кредит) 

 Реконструкция участка теп-

ловой сети по ул. Будаковой 

с. Еленинка 

Замена диаметра с 

Ду200 на Ду150, 

L=44м 

 

510 

2024 Инвестор 

 (кредит) 

Реконструкция участка тепло-

вой сети на территории МОУ 

«Еленинская СОШ» 

Замена диаметра с 

Ду150 на Ду125, 

 L= 111м 

 

1 334 

 

2025 
Инвестор 

 (кредит) 

 Реконструкция участка теп-

ловой от ул. Будаковой до ул. 

Бердниковой с. Еленинка 

Замена диаметра с 

Ду80 на Ду65, 

L=89м 

 

670 
 

2026 
Инвестор  

(кредит) 

Строительство БМК п. Ново-

каолиновый 

Мощность - 

2,0МВт 

16 676 2022 Бюджет / 

Инвестор 

Присоединение БМК п. Ново-

каолиновый к сетям газо-

снабжения 

Ду100мм, 

L = 320 метров 

549 2022 Бюджет 

Присоединение БМК п. Ново-

каолиновый к водопроводным 

сетям  

Ду80мм, 

L = 50метров 

145 2022 Бюджет 

Присоединение БМК п. Ново-

каолиновый к сетям электро-

снабжения 

L= 30 метров 30 2022 Бюджет 

Строительство тепловых се-

тей для подключения БМК к 

существующим тепловым  

сетям п. Новокаолиновый 

Ду200мм, L = 10м 161  

2022 

 

Бюджет 

 Ду125мм, L = 

120м 

1 225 

Строительство тепловой сети 

для переподключения школы  

п. Новокаолиновый 

 

Ду80мм, L = 100м 

 

753 

 

2022 

 

Бюджет 

Реконструкция участка тепло-

вой сети по ул. Кирова  

Ду150мм. 

L= 78метров 

905 2023 Инвестор  

(кредит) 

Реконструкция участка тепло-

вой сети по  ул. Кирова п. Но-

вокаолиновый 

Ду125мм. 

L= 107метров 

1 093 2024 Инвестор 

 (кредит) 

Реконструкция участка тепло-

вой сети по ул. Кирова п. Но-

вокаолиновый 

Ду150мм. 

L= 83метра 

963 2025 Инвестор  

(кредит) 

Реконструкция участка тепло-

вой сети по ул. Кирова п. Но-

Ду125мм. 

L= 70метров 

715 2026 Инвестор  

(кредит) 
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вокаолиновый 

Проектирование и строи- 

тельство разводящих газо- 

проводов для частного сек-

тора п. Новокаолиновый 

 

L=900м 

 

1 156 

 

2022 

 

Бюджет 

 

Разработка проектов и уст- 

установка газоиспользующего 

оборудования  частного сек-

тора с последующим отклю-

чением от централизованной 

системы теплоснабжения п. 

Новокаолиновый 

 

 

77 объект 

 

 

15 400 

 

 

2023 

 

 

Население 

Перекладка трубопроводов 

водоснабжения на глубину 

ниже глубины промерзания 

земли п. Новокаолиновый 

Ду100мм, 

L = 1440 метров 

 

4 187 

 

2023 

 

Бюджет 

Перекладка подводящих тру-

бопроводов водоснабжения к 

жилым домам на глубину 

ниже глубины промерзания 

земли п. Новокаолиновый 

Ду100мм, 

L = 1263 метра 

3 672  

 

2023 

 

 

Население Ду50мм, 

L = 1550 метров 

2 253 

Ду200мм, 

L = 393 метра 

1 563 

Вывод из эксплуатации 

тепловых сетей 

- Ду25мм – 465 метров 

- Ду32мм – 318 метров 

- Ду40мм – 156 метров 

- Ду50мм – 324 метра 

- Ду65мм – 50 метров 

- Ду80мм – 113 метров 

- Ду100мм – 1387 

метров 

- Ду200мм –393 метра 

ИТОГО – 3206 метров 

  

 

 

2022 - 2023 

 

 

 

Бюджет 

                          ИТОГО: 59 765  

ИТОГО вложений Инвестора : 17 833  

ИТОГО вложений Бюджетных средств: 19 044  

ИТОГО вложений Населения: 22 888  

 

Расчеты обоснований объемов инвестиций приведены в таблицах Главы 7 «Предложения по 

строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии») и тепловых сетей  и Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации тепловых сетей» 

В результате рассмотрения положительных и отрицательных аспектов 2-х предложенных 

выше вариантов, принят - Вариант №2, так как данный вариант является менее затратным  по 

отношению к Варианту №1, в размере – 9,862 млн.рублей (без НДС) 
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2.3. Тарифные последствия при реализации мероприятий по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации 

 
 

Реализация мероприятий, указанных в  Схемах теплоснабжения, приводит к росту тарифов 

на тепловую энергию для потребителей.  

В связи с введением по решению Правительства РФ ограничения на среднегодовой рост 

платежей за коммунальные услуги для населения,  Законом Челябинской области «О льготных 

тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории 

Челябинской области»  были введены льготные тарифы для населения. Разница в тарифах 

компенсируется предоставлением субсидии из областного бюджета в целях финансового 

возмещения затрат, связанных с осуществлением теплоснабжения по льготным тарифам.  

Рост тарифов для потребителей приводит к росту платежей как для населения, так и для 

предприятий и организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней. Утверждение 

льготного тарифа для населения приводит к росту затрат областного бюджета.   

В нашем случае, при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения Еленинского 

сельского поселения, рост тарифов будет в пределах индекса-дефлятора, т.к источниками 

инвестиций на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой 

энергии и тепловых сетей являются кредитные и бюджетные средства. 


